
Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»

Противочумная станция

Новосибирский район, 
р.п. Кольцово,АБК, корпус 14 
Тел/факс: 336-72-01
ОКНО 08626609, ОГРН 1025404355756 
ИНН/КПП 5433108691/543301001 
E-mail: mscb 163@frnbamail.ru

1. Наименование образца (пробы): вода холодная питьевая, вода горячая
2. Дата изготовления *:
3. Изготовитель *:
4. Объем партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21»; 
ООО «Автосервис».
7. Адрес объекта: 630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово, 30а; 
630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово.
8. Место отбора: столовая, водопроводный кран; санитарный узел,
водопроводный кран.
9. Для экспертизы представлены документы: протоколы лабораторных 
исследований № 387, 388, 389, 390 от 08.06.2016г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 
163 ФМБА России.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Заключение: Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной в 
столовой МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21», по исследованным 
микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения».

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) : Кол формы: ОИ 6.38. изд.1

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Экспертное заключен 
по результатам лабораторных исследо

№ 150-ЛИ от 09.06.2016г.

№ 150-ЛИ от 09.06.2016 г. Стр. 1 из 2

mailto:mscb_163@frnbamail.ru


Представленная проба воды горячей, отобранной в столовой МБОУ 
«Биотехнологический лицей-интернат № 21», по исследованным санитарно
химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной в санитарном узле 
ООО «Атосервис», по исследованным микробиологическим и санитарно
химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей, отобранной в санитарном узле ООО 
«Атосервис», по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испыр^ий) 6е может быть частично воспроизведено без 
письменного разрешения органа инспекции

Ф.И.О., подпись эксперта: / Долгих Е.В./
(ФИО)

Экспертное заключение по результатам лабораторных 
№ 150-ЛИ от 09.06.2016 г.

исследований (испытаний) Код формы: ОИ 6.38, изд.1
Стр. 2 из 2



эоняие

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть J6 163 Федерального медико —биологичеткого агентства»

Противочу мная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
630559, Новосибирская область, Новосибирский RA.RU.21A323
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14 от 09.03.2016 г
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  387
от 08.06.2016 г.

1 С ведения о Заказчике
1.1 Наименование МУЭП «Промтехэнерго»
1.2 Адрес 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2 С ведения об объекте
2.1 Наименование объекта МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21»
2.2 Адрес объекта 630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово, 30а
3 С ведения о пробе (образце)
3.1 Место'(адрес) отбора Столовая, водопроводный кран
3.2 Наименование Вода холодная питьевая
3.3 Код 00918
3.4 Изготовитель 

(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка Стерильная бутылка, пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) Спецмарка
3.8 Объём (количество) 0.5; 0,5 Ед. изм. Л

3.9 Дата и время отбора 31.05.2016 г. ! 9 | Час 30 | Мин
3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего 

пробу: наименование организации
Помощник врача по ОТ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.

3.11 Условия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +7 °С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 31.05.2016 г. 1 10 | Час | 15 j Мин
3.14 НД на метод отбора I ОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012
3.15 Нормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

"4 Дополнительные сведения

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
мраторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

ица ответственного за оформление данного прото 
тательного лабораторного центра____ ^

ша: U г,

%одпись)

исследовании 
6 г.

/Рындюк А.В./
(/(Михалева Т.Ю./

(ФИО)

Код формы: ПП.6.02, изд.1 
Стр 1 из 3
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Бактериологические исследования

Место проведения исследований Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА

Номер направления № 387

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

31.05.16 10 Час 15 мин

Даты проведения исследований Начало 31.05.16 Окончание 03.06.16

Средства измерений: Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 302 с диапазоном измерений от 0 
до 75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105176 от 17.12.2014 г., действительно 
до 17.12.2017т, Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 317 с диапазоном измерений от 0 до 
75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105169 от 17.12.2014 г., действительно до!7.12.2017г. 
Свидетельства выданы ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

00918 Вода холодная питьевая
Общее микробное число 0 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018 -01

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 
100 мл

Отсутствие в 
100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018 -01

Термотолерантные колиформные 

бактерии
Не обнаружены в 

100 мл
Отсутствие в 

100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения Лаб.номер 804

Протокол лабораторных исследований Код формы: ПП.6.02, изд. 1
№ 387 от 08.06.2016 г. Стр 2 из 3



Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 387

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

31.05.2016 11 час 00 мин

Даты проведения исследований Начало 31.05.2016 Окончание 31.05.2016

Средства 1. Спектрофотометр UNIKO 1201, Св. № 163836 от 26.08.2015 до 26.08.2016
измерений № WP 0701094

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

00918

Вода холодная 
питьевая

Запах 1/1 2 балл ГОСТ 3351-74
Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74

Железо общее менее 0,1 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола:

■а

Протокол лабораторных исследований Код формы: ПП.6.02, изд. 1
№ 387 от 08.06.2016 г. : С'тр 3 из 3



Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального медико -би ол оги ч еск ого  агентства»

П ротивочум ная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
630559, Новосибирская область, Новосибирский RA.RU.21 А323
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14 от 09.03.2016 г
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  388
от 08.06.2016 г.

1 С ведения о Заказчике
1.1 Наименование МУЭ11 «Промтехтнерго»
1.2 Адрес 630559, Новосибирская область. Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2 С ведения об объекте
2.1 Наименование объекта МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21»
2.2 Адрес объекта 630559, НСО. Новосибирский район, р.п. Кольцово, 30а
3 С ведения о пробе (образце)
3.1 Место (адрес) отбора Столовая, водопроводный кран
3.2 Наименование Вода горячая
3.3 Код Д>0919
3.4 Изготовитель 

(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка Пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) Спецмарка
3.8 Объём (количество) 1*0,5 Ед. изм. Л

3.9 Дата и время отбора 31.05.2016 г. | 9 | Час i 30 | Мин
3.10 Ф.И.О.. должность отбиравшего 

пробу: наименование организации
Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.

3.11 Условия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +7 °С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 31.05.2016 г. | 10 | Час 1 15 ! Мин
3.14 НД на метод отбора ГОСТ 31862-2012
3.15 Нормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец:
Протокрд-айбораторньтх исследований не может быть частично воспроизведён без письменнощлэазрешения ИЛЦ.

а ответственного за оформление данного прото 
дельного лабораторного центра

/Рындюк А.В./
халева Т.Ю./

( Ф И О )

Код формы: ПП.6.02. изд. 
Стр i из 2

mailto:msch163@fmbamail.ru


Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования
Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 388

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

31.05.2016 11 час 00 мин

Даты проведения исследований Начало 31.05.2016 Окончание 31.05.2016

Средства 1. Спектрофотометр UNIKO 1201, Св. № 163836 от26.08.2015 до 26.08.2016
измерений № WP 0701094

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

00919

Вода горячая
Запах 0/1 2 балл ГОСТ 3351-74

Привкус 1 2 балл ГОСТ 3351-74
Железо общее менее 0,1 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Протокол лабораторных исследований Код формы: ПП.6.02. изд. 1
№ 388 от 08.06.2016 г. Стр 2 из 2
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Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального м едико -би ол оги ч еск ого  агентства»

П ротивочум ная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
630559, Новосибирская область, Новосибирский RA.RU.21 А323
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14 от 09.03.2016 г
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  389
от 08.06.2016 г.

1 С ведения о Заказчике
1.1 Наименование МУЭП «Промтехэнерго»
1.2 Адрес 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2 С ведения об объекте
2.1 Наименование объекта ООО «Автосервис»
2.2 Адрес объекта 630559. Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово
3 С ведения о пробе (образце)
3.1 Место (адрес) отбора Санитарный узел, водопроводный кран
3.2 Наименование Вода холодная питьевая
3.3 Код 00920
3.4 Изготовитель 

(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка Стерильная; пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) Спецмарка
3.8 Объём (количество) 2*0.5 Ед. изм. Л

3.9 Дата и время отбора 31.05.2016 г. 1 9 | Час ! 40 j Мин
3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего 

пробу; наименование организации
Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГ’БУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.

3.11 Условия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +7 °С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 31.05.2016 г. I 10 1 Час j 15 1 Мин
3.14 НД на метод отбора ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012
3.15 Нормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Г)|»сЙчЩ||П^б§^торных исследований не может быть частично воспроизведён без письменьюсц разрешения ИЛЦ.

Ф.И Д п й с т * У ) и  ца ответственного за оформление данного протокола: _____
ятательного лабораторного центра /

;к исследовании

/Рындюк А.В./ 
ихалева Т.Ю./

( Ф И О )

Код формы: 1111.6.02. изд.1 
Стр I ш 3

mailto:msch163@fmbamail.ru


Бактериологические исследования
Место проведения исследований Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА

Номер направления № 389

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

31.05.16 10 Час 15 мин

Даты проведения исследований Начало 31.05.16 Окончание 03.06.16

Средства измерений: Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 302 с диапазоном измерений от 0 
до 75°С, пена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105176 от 17.12.2014 г., действительно 
до17.12.2017т, Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 317 с диапазоном измерений от 0 до 
75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105169 от 17.12.2014 г., действительно до 17.12.2017г. 
Свидетельства выданы ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

00920 Вода холодная питьевая
Общее микробное число 0 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 
100 мл

Отсутствие в 
100 мл

Обн./не 
обн.в 100

мл
МУК 4.2.1018 -01

Термотолерантные колиформные 

бактерии
Не обнаружены в 

100 мл
Отсутствие в 

100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения Лаб.номер 805

Протокол лабораторных исследований 
№ 389 от 08.06.2016 г.

Код формы: Ш 1.6.02. и :д. 1 
С гр 2 из 3



Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования
Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 

ФМБА России

Номер направления 389

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

31.05.2016 11 час 00 мин

Даты проведения исследований Начало 31.05.2016 Окончание 31.05.2016

Средства 1. Спектрофотометр UNIKO 1201, Св. № 163836 от 26.08.2015 до 26.08.2016
измерений № WP 0701094

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

00920

Вода холодная 
питьевая

Запах 1/1 2 балл ГОСТ 3351-74
Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74

Железо общее менее 0,1 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рындю^А.В.

-Г 7

Протокол лабораторных исследований Код формы: ПП.6.02. изд. 1
№ 389 от 08.06.2016 г. Стр 3 из 3



Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального м едико -би ол оги ч еск ого  агентства»

П ротивочум ная станция

И С П Ы ТА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
630559, Новосибирская область, Новосибирский RA.RU.21A323
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14 от 09.03.2016 г
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКНО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  390
от 08.06.2016 г.

1 С ведения о Заказчике
1.1 Наименование МУЭП «Промтехэнерго»
1.2 Адрес 630559, Новосибирская область. Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20. 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2 С ведения об объекте
2.1 Наименование объекта ООО «Автосервис»
2.2 Адрес объекта 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово
3 С ведения о пробе (образце)
3.1 Место (адрес) отбора Санитарный узел, водопроводный кран
3.2 Наименование Вода горячая
3.3 Код 00921
3.4 Изготовитель 

(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка Пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) Спецмарка
3.8 Объём (количество) 1*0,5 Ед. изм. Л

3.9 Дата и время отбора 31.05.2016 г. | 9 | Час 1 40 I Мин
3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего 

пробу; наименование организации
Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.

3.11 Условия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +7 °С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 31.05.2016 г. 10 1 Час 15 i Мин
3.14 ИД на м етл  отбора ГОСТ 31862-2012
3.15 Нормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протоквл=аа§^рагорных исследований не может быть частично воспроизведён без письменною разрешения ИЛЦ.

ица ответственного за оформление данного проток* 
дательного лабораторного центра

исследовании 
6 г.

/Рындюк А.В./
ихалева Т.Ю./

( Ф И О )

Код формы: ПП.6.02, изд.
Стр 1 из 2

mailto:msch163@fmbamail.ru


Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования
Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 390

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

31.05.2016 11 час 00 мин

Даты проведения исследований Начало 31.05.2016 Окончание 31.05.2016

Средства 1. Спектрофотометр UNIKO 1201, Св. № 163836 от 26.08.2015 до 26.08.2016
измерений № WP 0701094

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

00921

Вода горячая
Запах 0/1 2 балл ГОСТ 3351-74

Привкус 1 2 балл ГОСТ 3351-74
Железо общее 0,16 ±0,03 0,3 мг/дм'5 ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения

Протокол лабораторных исследований Код формы: ПП.6.02. и u . !
№ 390 от 08.06.2016 г. Стр 2 из 2



Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»

Противочумная станция

Юридический адрес: АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
630559. РФ, Новосибирская область, RA.RU.710137 от 24.03.2016г.
Новосибирский район, 
р.п. Кольцово,АБК, корпус 14 
Тел/факс: 336-72-01
ОКНО 08626609. ОГРН 1025404355756 
ИНН/КПП 5433108691/543301001 
E-mail: msch 163@;frnbamai1.m

по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 151-ЛИ от 09.06.2016г.

1. Наименование образца (пробы): вода холодная питьевая, вода горячая
2. Дата изготовления *:
3. Изготовитель *:
4. Объем партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: ЦТП «Новоборский»; ЦТП «Кольцово»; МБДОУ
«Левушка».
7. Адрес объекта: 630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово, м-н 
Новоборский; 630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово; 630559, НСО, 
Новосибирский район, р.п. Кольцово, ул. Молодежная, 5.
8. Место отбора: машинный зал, водопроводный кран; ремонтная база,
водопроводный кран; санитарный узел, водопроводный кран.
9. Для экспертизы представлены документы: протоколы лабораторных
исследований № 391, 392, 393, 394, 395, 396 от 08.06.2016г. выданы ИЛЦ ПЧС 
ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА России.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН
2.1,4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль- качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Заключение: Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной из 
водопроводного крана в машинном зале ЦТП «Новоборский», по исследованным 
микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения».

Код формы: ОИ 638, изд.1 
Стр. 1 из 2

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) 
№> 151-ЛИ от 09.06.2016 г.



Представленная проба воды горячей, отобранной из водопроводного крана в 
машинном зале ЦТП «Новоборский», по исследованным санитарно-химическим 
показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения».

Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной из водопроводного 
крана на ремонтной базе ЦТП «Кольцово», по исследованным микробиологическим 
и санитарно-химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей, отобранной из водопроводного крана на 
ремонтной базе ЦТП «Кольцово», по исследованным санитарно-химическим 
показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения».

Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной из водопроводного 
крана в санитарном узле МБДОУ «Левушка», по исследованным 
микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения».

Представленная проба воды горячей, отобранной из водопроводного крана в 
санитарном узле МБДОУ «Левушка», по исследованным санитарно-химическим 
показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследован! ;ожег быть частично воспроизведено без
письменного разрешения органа инспекции

Ф.И.О., подпись эксперта:
* г

/ Долгих Е.В./
( Ф И О )

№ 151-ЛИ от 09.06.2016 г.
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) Код формы: ОИ 6.38, изд.1 

Стр. 2 из 2



Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального медико -би ол оги ч еск ого  агентства»

П ротивочу мная станция

И С П Ы ТА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский 
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14 
Тел/факс (383)306-72-01 
E-mail: msch163@fmbamail.ru 
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756 
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  391
от 08.06.2016 г.

1 С ведения о Заказчике
1.1 Наименование МУЭП «Промтехэнерго»
1.2 Адрес 630559, Новосибирская область. Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2 С ведения об объекте
2.1 Наименование объекта ЦТП «Новоборский»
2.2 Адрес объекта 630559, Новосибирская область. Новосибирский район, р.п. Кольцово, м-н 

Новоборский
г 3 С ведения о пробе (образце)

3.1 Место (адрес) отбора Машинный зал, водопроводный кран
3.2 Наименование Вода холодная питьевая
3.3 Код 00922
3.4 Изготовитель 

(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка Стерильная бутылка; пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) Спецмарка
3.8 Объём (количество) 2*0,5 Ед. изм. Л

3.9 Дата и время отбора 31.05.2016 г. | 9 | Час | 50 | Мин
3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего 

пробу; наименование организации
Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №>163 ФМБА России Абрамова О.В.

3.11 Условия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +7 °С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 31.05.2016 г. | 10 | Час | 15 i Мин
3.14 НД на метод отбора г ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012
3.15 Нормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения

Аттестат аккредитации 
RA.RU.21A323 
от 09.03.2016 г

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письмен 

■ лица ответственного за оформление данного протод 
Гспытательного лабораторного центра

ы \ исследовании 
(2016 г.

зго разрешения ИЛЦ.
/Рындюк А.В./ 

ихалева Т.Ю./
( Ф И О )

Код формы: ПП.6.02, изд.1 
Стр I из 3
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Бактериологические исследования

Место проведения исследований Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА

Номер направления №391

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

31.05.16 10 I Час
!

15 мин

Даты проведения исследований Начало | 31.05.16 Окончание 03.06.16

Средства измерений: Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 302 с диапазоном измерений от 0 
до 75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105176 от 17.12.2014 г., действительно 
до17.12.2017г, Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 317 с диапазоном измерений от 0 до 
75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105169 от 17.12.2014 г., действительно до 17.12.2017г. 
Свидетельства выданы ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

00922 Вода холодная питьевая
Общее микробное число 0 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018 -01

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 
100 мл

Отсутствие в 
100 мл

Обн./не 
обн.в 100

мл
МУК 4.2.1018 -01

Термотолерантные колиформные 

бактерии
Не обнаружены в 

100 мл
Отсутствие в 

100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения Лаб.номер 806

Протокол лабораторных исследований 
№ 391 от 08.06.20161 .

Код формы; Г1П.6.02, изд. 1 
С гр 2 из 3



Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования
Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 391

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

31.05.2016 11 час 00 мин

Даты проведения исследований Начало 31.05.2016 Окончание 31.05.2016

Средства 1. Спектрофотометр UNIKO 1201, Св. № 163836 от 26.08.2015 до 26.08.2016
измерений № WP 0701094

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

00922

Вода холодная 
питьевая

Запах 1/1 2 балл ГОСТ 3351-74
Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74

Железо общее менее 0,1 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола:

11ротокол лабораторньгч исследований Код формы: ПП.6.02, изд. 1
№ 3 9 1  от 08.06.2016 г. 4#* СТр 3 из 3
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е
Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  

«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального медико -би ол оги ч еск ого  агентства»

П ротивочум ная станция

И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
630559, Новосибирская область, Новосибирский RA.RU.21 А323
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14 от 09.03.2016 г
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  392
от 08.06.2016 г.

1 С ведения о Заказчике
1.1 Наименование МУЭП «Промтехэнерго»
1.2 Адрес 630559, Новосибирская область. Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03,2016 г.

2 С ведения об объекте
2.1 Наименование объекта ЦТП «Новоборский»
2.2 Адрес объекта 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, м-н 

Новоборский
3 С ведения о пробе (образце)
3.1 Место (адрес) отбора Машинный зал, водопроводный кран
3.2 Наименование Вода горячая
3.3 Код 00923
3.4 Изготовитель 

(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка Пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) Спецмарка
3.8 Объём (количество) 1*0,5 Ед. изм. Л

3.9 Дата и время отбора 31.05.2016 г. 1 9 1 Час | 50 I Мин
3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего 

пробу; наименование организации
Помощник врача по ОТ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.

3.11 Условия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +7 °С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 31.05.2016 г. | 10 | Час | 15 i Мин
3.14 НД на метод отбора ГОСТ 31862-2012
3.15 Нормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения

■зультаты распространяются на испытанный образец;
ных исследований не может быть частично воспроизведён без письменною разрешения ИЛЦ.

ответственного за оформление данного прот 
тельного лабораторного центра х Т  ,•

Ял(Подпись)

исследовании
г.

/Рындюк А .В./ 
халева Т.Ю./

(Ф И О )

Код формы: 1111.6.02. изд. 
Стр 1 из 2

mailto:msch163@fmbamail.ru


Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 392

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

31.05.2016 11 час 00 МИН

Даты проведения исследований Начало 31.05.2016 Окончание 31.05.2016

Средства 1. Спектрофотометр UNIKO 1201, Св. № 163836 от26.08.2015 до 26.08.2016
измерений № WP 0701094

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень

Ед. изм. НД на метод 
исследований

00923

Вода горячая
Запах 0/0 2 балл ГОСТ 3351-74

Привкус 1 2 балл ГОСТ 3351-74
Железо общее менее 0,1 0,3 мг/дм'5 ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения

Протокол лабораторных исследований Код формы: ПП.6.02. изд.1
№ 392 от 08.06.2016 г. Стр 2 из 2



Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального медико -би ол оги ч еск ого  агентства»

П ротивочум ная станция

И С П Ы ТА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
630559, Новосибирская область, Новосибирский RA.RU.21A323
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14 от 09.03.2016 г
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  393
от 08.06.2016 г.

1 С ведения о Заказчике
1.1 Наименование МУЭП «Промтехэнерго»
1.2 Адрес 630559, Новосибирская область. Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2 С ведения об объекте
2.1 Наименование объекта ЦТП «Кольцово»
2.2 Адрес объекта 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово
3 С ведения о пробе (образце)
3.1 Место (адрес) отбора Ремонтная база, водопроводный кран
3.2 Наименование Вода холодная питьевая
3.3 Код 00924
3.4 Изготовитель 

(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка Стерильная бутылка; пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) Спецмарка
3.8 Объём (количество) 1*0,5; 1*0,5 Ед. изм. Л
3.9 Дата и время отбора 31.05.2016 г. | 10 ! Час ! 00 I Мин
3.10

3.11

Ф.И.О.. должность отбиравшего 
пробу; наименование организации

Помощник врача по ОТ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.

Условия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +7 °С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 31.05.2016 г. | 10 ! Час | 15 1 Мин
3.14 НД на метод отбора ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012
3.15 11ормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения

^Результаты распространяются на испытанный образец;
(горных исследований не может быть частично воспроизведён без письмен^ 

нца ответственного за оформление данного протокода:
'/с п  "  »  Cl V.

^питательного лабораторного центра

\-Л
• j r / j jZsф ДГ

ых исследований

ТТодпись)

2016 г.

^разрешения ИЛЦ.
/Рындюк А.В./ 

(ихалева Т.Ю./
(ФИО)

Код формы: 111 1.6.02. изд.1 
Стр 1 и з 3

mailto:msch163@fmbamail.ru


Бактериологические исследования

Место проведения исследований Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА

Номер направления №393

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

31.05.16 10 Час 15 мин

Даты проведения исследований Начало 31.05.16 Окончание 03.06.16

Средства измерений: Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 302 с диапазоном измерений от 0 
до 75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105176 от 17.12.2014 г., действительно 
до 17.12.2017т, Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 317 с диапазоном измерений от 0 до 
75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105169 от 17.12.2014 г., действительно до 17.12.2017г. 
Свидетельства выданы ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм.

НД на метод 
исследований

00924 Вода холодная питьевая
Общее микробное число 0 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018 -01

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 
100 мл

Отсутствие в 
100 мл

Оби./не 
обн.в 100

мл
МУК 4.2.1018 -01

Термотолерантные колиформн ые 

бактерии
Не обнаружены в 

100 мл
Отсутствие в 

100 мл

Обн./'не 
обн.в 100

мл
МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения Лаб.номер 807

Протокол лабораторных исследований Код формы: ПП.6.02. изд.1
№ 393 от 08.06.2016 г. Стр 2 из 3



Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 393

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

31.05.2016 11 час 00 мин

Даты проведения исследований Начало 31.05.2016 Окончание 31.05.2016

Средства 1. Спектрофотометр IJNIKO 1201, Св. № 163836 от 26.08.2015 до 26.08.2016
измерений № WP 0701094

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

00924

Вода холодная 
питьевая

Запах 0/1 2 балл ГОСТ 3351-74
Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74

Железо общее менее 0,1 0,3 мг/дм'’ ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Протокол лабораторных исследований Код формы: ГЩ.6.02, изд. 1
№ 393 от 08.06.2016 г. Стр 3 из 3



Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального медико -би ол оги ч еск ого  агентства»

П ротивочум ная станция

И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
630559, Новосибирская область, Новосибирский RA.RU.21A323
район, р.п, Кольцово, АБК , корпус 14 от 09.03.2016 г
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ai
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  394
от 08.06.2016 г.

1 С ведения о Заказчике
1.1 Наименование МУЭП «Промтехэнерго»
1.2 Адрес 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20. 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2 С ведения об объекте
2.1 Наименование объекта ЦТП «Кольцово»
2.2 Адрес объекта 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово

Д С ведения о пробе (образце)
3.1 Место (адрес) отбора Ремонтная база, водопроводный кран
3.2 Наименование Вода горячая
3.3 Код 00450
3.4 Изготовитель 

(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка Пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) Спецмарка
3.8 Объём (количество) 1*0,5 Ед. изм. Л

3.9 Дата и время отбора 31.05.2016 г. | 10 | Час | 00 | Мин
3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего 

пробу; наименование организации
Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.

3.11 Условия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - | Температура +7 °С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 31.05.2016 г. ! 10 ] Час ! 15 ! Мин
3.14 НД на метод OT6oja ГОСТ 31862-2012
3.15 Нормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения

льтаты распространяются на испытанный образец;
ных исследований не может быть частично воспроизведён без письменнсцг 

ответственного за оформление данного прото 
ельного лабораторного центра

^Подпись)

исследовании
г. '

/Рындкж А,В./
алева Т.Ю./

( Ф И О )

Код формы: 1111.6.02. изд.1
Стр I и з 2

mailto:msch163@fmbamail.ai


Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 394

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

31.05.2016 11 час 00 мин

Даты проведения исследований Начало | 31.05.2016 Окончание 31.05.2016

Средства 1. Спектрофотометр UNIKO 1201, Св. № 163836 от 26.08.2015 до 26.08.2016
измерений № WP 0701094

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

00925

Вода горячая
Запах i/i 2 балл ГОСТ 3351-74

Привкус 1 2 балл ГОСТ 3351-74
Железо общее менее 0,1 0,3 мг/дм'’ ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола:

р н а я  , %

toV
О Ш/
sil X *  i )  5

щ ° * J / £  в  )
£  С /■и * *

* 0 j  о  и * ̂

ндюк А.В.

И

Протокол лабораторных исследований Код формы: 11П.6.02. изд. 1
№ 394 от 08.06.2016 г. Сгр 2 из 2



Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального медико -би ол оги ч еск ого  агентства»

П ротивочум ная станция

И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
630559, Новосибирская область, Новосибирский RA.RU.21A323
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14 от 09.03.2016 г
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  395
от 08.06.2016 г.

1 С ведения о Заказчике
1.1 Наименование МУЭП «Промтехэнерго»
1.2 Адрес 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2 С ведения об объекте
2.1 Наименование объекта МБДОУ «Левушка»
2.2 Адрес объекта 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, ул. 

Молодежная, 5
3 С ведения о пробе (образце)
3.1 Место (адрес) отбора Санитарный узел, водопроводный кран
3.2 Наименование Вода холодная питьевая
3.3 Код 00926
3.4 Изготовитель 

(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка Стерильная бутылка; пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) Спецмарка
3.8 Объём (количество) 1*0,5; 1*0,5 Ед. изм. | л
3.9 Дата и время отбора 31.05.2016 г. | 10 ] Час | 10 | Мин
3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего 

пробу; наименование организации
Помощник врача по ОТ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.

3.11 Условия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +7 °С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 31.05.2016 г. | 10 | Час | 15 | Мин
3.14 НД на метод отбора ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012
3.15 Нормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

L ± Дополнительные сведения

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протакодугабораторньк исследований не может быть частично воспроизведён без письменно 

*ь лица ответственного за оформление данного пр<уюк0?а: 
питательного лабораторного центра

одпись)

^разрешения ИЛЦ.
/Рындюк А.В./

яхалева Т.Ю./
( Ф И О )

Код формы: Г1Г1.6.02, изд.1 
Стр 1 из 3

mailto:msch163@fmbamail.ru


Бактериологические исследования
Место проведения исследований Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА

Номер направления №395

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

31.05.16 10 Час 15 мин

Даты проведения исследований Начало 31.05.16 Окончание 03.06.16

Средства измерений: Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 302 с диапазоном измерений от 0 
до 75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105176 от 17.12.2014 г., действительно 
до 17.12.2017г, Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 317 с диапазоном измерений от 0 до 
75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105169 от 17.12.2014 г., действительно до 17.12.2017г. 
Свидетельства выданы ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

00926 Вода холодная питьевая
Общее микробное число 0 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018 -01

Общие колиформныс бактерии Не обнаружены в 
100 мл

Отсутствие в 
100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018 -01

Термотолерантные колиформные 

бактерии
Не обнаружены в 

100 мл
Отсутствие в 

100 мл

Обн./не 
обн.в 100

мл
МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения Лаб.номер 808

Протокол лабораторных исследований 
№ 395 от 08.06.2016 г.

Код формы: 111 1.6.02. и ; г 1 
СIр 2 из 3



Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования
Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 395

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

31.05.2016 11 час 00 мин

Даты проведения исследований Начало | 31.05.2016 Окончание 31.05.2016

Средства 1. Спектрофотометр UNIKO 1201, Св. № 163836 от 26.08.2015 до 26.08.2016
измерений № WP 0701094

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

00926

Вода холодная 
питьевая

Запах 1/1 2 балл ГОСТ 3351-74
Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74

Железо общее 0,120 ±0,024 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения

2

Протокол лабораторных исследований Код формы: III 1.6.02. изд. 1
№ 395 от 08.06.2016 г. Стр 3 из 3



Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального медико -би ол оги ч еск ого  агентства»

П ротивочум ная станция

И С П Ы ТА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  ЦЕН ТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
630559, Новосибирская область, Новосибирский RA.RU.21 А323
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14 от 09.03.2016 г
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  3 9 6
от 08.06.2016 г.

1 С ведения о Заказчике
1.1 Наименование МУЭП «Промтехэнерго»
1.2 Адрес 630559, Новосибирская область. Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2 С ведения об объекте
2.1 Наименование объекта МБДОУ «Левушка»
2.2 Адрес объекта 630559, Новосибирская область. Новосибирский район, р.п. Кольцово, ул. 

Молодежная, 5
3 С ведения о пробе (образце)
3.1 Место (адрес) отбора Санитарный узел, водопроводный кран
3.2 Наименование Вода горячая
3.3 Код 55927
3.4 Изготовитель 

(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка Пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) Спецмарка
3.8 Объём (количество) 1 *0,5 Ед. изм. Л

3.9 Дата и время отбора 31.05.2016 г. j 10 | Час ! 10 I Мин
3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего 

пробу; наименование организации
Помощник врача по ОТ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.

3.11 У словия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +7 °С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 31.05.2016 г. | 10 ! Час ! 15 1 Мин
3.14 ИД на метод отбора ГОСТ 31862-2012
3.15 Нормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
 ̂ ^заторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменна 

СИ .О., д}6дЙ*кЬ\1111 ia ответственного за оформление данного протсДгЬла:
' Фуководнщц{Щед^тательного лабораторного центра

Г О'Д' ■ г,о ъ  » ,.п..
в

396Иио

. исследований 
516 г.

о j о н ‘

азр,ешения ИЛЦ.
/Рындюк А.В./

мхалева Т.Ю./
(Ф И О )

Код формы: 
СТр 1 и з 2

111 1.6.02. изд.1

mailto:msch163@fmbamail.ru


Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования
Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 

ФМБА России

Номер направления 396

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

31.05.2016 11 час 00 мин

Даты проведения исследований Начало | 31.05.2016
1: .

Окончание 31.05.2016

Средства 1. Спектрофотометр UNIKO 1201, Св. № 163836 от 26.08.2015 до 26.08.2016
измерений № WP 0701094

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

00927

Вода горячая
Запах 0/1 2 балл ГОСТ 3351-74

Привкус 1 2 балл ГОСТ 3351-74
Железо общее менее 0,1 0,3 M r/flM J ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Протокол лабораторных исследований Код формы: ПП.6.02, изд.1
№ 396 от 08.06.2016 г.. Стр 2 из 2



Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»

Противочумная станция

Юридический адрес:
630559. РФ, Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
р.п. Кольцово,АБК. корпус 14 
Тел/факс: 336-72-01
ОКНО 08626609. ОГРН 1025404355756 
ИНН/КПП 5433108691/543301001 
E-mail: m sc h  16 3 @ fm b a m a il .ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 162-ЛИ от 28.06.2016г.

1. Наименование образца (пробы): вода холодная питьевая
2. Дата изготовления *:
3. Изготовитель *:
4. Объем партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21».
7. Адрес объекта: 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 
рабочий поселок Кольцово, 30а.
8. Место отбора: столовая, водоразборный кран.
9. Для экспертизы представлены документы: протокол лабораторных 
исследований № 468 от 27.06.2016г. выдан ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА
России.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН
2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Заключение: Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной из 
водопроводного крана в столовой йо исследованным микробиологическим и 
санитарно-химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 
01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (истшташта) не может быть частично воспроизведено без 

письм енного разрешения органа инспекции —
Ф.И.О., подпись эксперта: /  ___________ / Долгих Е.Р./

--------------------------- ‘  ( X i f  (ФИО)

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) ....... .........  Код формы. ОИ 6.38. изд.1
№ 162-ЛИ от 28.06.2016 г. ................................................................................. I СтР-1 из 1 ........................
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Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального медико -би ол оги ч еск ого  агентства»

Противочу!иная станция

И С П Ы ТА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  Л А БО РА Т О РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
630559, Новосибирская область, Новосибирский RA.RU.21 А323
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14 от 09.03.2016 г
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКНО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  468
от 27.06.2016 г.

1 С ведения о Заказчике
1.1 Наименование МУЭП «Промтехэнерго»
1.2 Атрес 630559. Новосибирская область. Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2 С ведения об объекте
2.1 Наименование объекта МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21»
2.2 Адрес объекта 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок 

Кольцово, 30а
3 С ведения о пробе (образце)
3.1 Место (адрес) отбора Столовая, водоразборный кран
3.2 Наименование Вода холодная питьевая
3.3 Код 01003
3.4 Изготовитель 

(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка Стерильная бутылка, пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) Спецмарка
3.8 Объём (количество) 0,5; 0,5 Ед. изм. Л

3.9 Дата и время отбора 21.06.2016 г. | 9 | Час | 10 ! Мин
3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего 

пробу; наименование организации
Помощник врача но ОТ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова Э.В.

3.11 Условия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6 “С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 21.06.2016 г. | 10 ! Час ! 30 j Мин
3.14 НД на метод отбора ГОСТ 31942-2012. ГОСТ 31862-2012
3.15 Нормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения

зультаты распространяются на испытанный образец;
ных исследований не может быть частично воспроизведён без письменно^ 

дццАйСьТэйца ответственного за оформление данного протокола:
. Исйвгирельного лабораторного центра

исследовании 
16 г.

азрешения ИЛЦ.
/Рындюк А.В./ 

'халева Т.Ю./
(ФИО

Код формы: ill 1.6.02. изд.1 
Стр 1 из 3

mailto:msch163@fmbamail.ru


Бактериологические исследования

Место проведения исследований Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА

Номер направления № 449

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06.16 10 Час 00 мин

Даты проведения исследований Начало 21.06.16 Окончание 24.06.16

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень

Ед. изм.
НД на метод 
исследований

01003 Вода холодная питьевая
Общее микробное число 0 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018 -01

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 
100 мл

Отсутствие в 
100 мл

Обн./'не 
обн.в 100

мл
МУК 4.2.1018 -01

Термотолерантные колиформные 

бактерии
Не обнаружены в 

100 мл
Отсутствие в 

100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения Лабораторный номер 881

Протокол лабораторных исследований Код формы: ПП.6.02, изд. 1
№ 468 от 27.06.2016 г. Стр 2 из 3



Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования
Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 449

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06.2016 г 11 час 30 мин

Даты проведения исследований Начало 21.06.2016 г Окончание 22.06.2016 г

Средства 1 . Весы лабораторные электронные Св. № 193754 ОТ 03.12.2015 г до 03.12.2016 т
измерений

2.
МВ 2 10-А,№ 24625082 
Спектрофотометр UNICO 1201, 
№ WP 0701094 Св. № 163836 от 26.08.2015 г до 26.08.2016 г

3. Мономер «Анион-7000», Св. № 186465 от 30.11.2015 г до 30.11.2016г

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

01003

Вода холодная 
питьевая

Запах 0/0 2 балл ГОСТ 3351-74
Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74

Мутность менее 0,8 1,5 мг/дм3 ГОСТ 3351-74

Цветность 5,0 ± 1,5 20 градус
цветности ГОСТ 31868-2012

pH 7,7 ±0,1 6 -9 единица pH РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения

Протокол лабораторных исследований 
№  468 от 27.06.2016 г.

Кол формы: I II I.6.02, иэд. 1 
Стр 3 из 3 ....1



\
Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»

Противочумная станция

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Новосибирский район, 
р.п. Кольцово,АБК, корпус 14 
Тел/факс: 336-72-01
ОКНО 08626609, ОГРН 1025404355756 
ИНН/КПП 5433108691/543301001

1. Наименование образца (пробы): вода горячая
2. Дата изготовления *:
3. Изготовитель *:
4. Объем партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21».
7. Адрес объекта: 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 
рабочий поселок Кольцово, 30а.
8. Место отбора: столовая, водопроводный кран.
9. Для экспертизы представлены документы: протокол лабораторных
исследований № 469 от 27.06.2016г. выдан ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА

10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН
2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Заключение: Представленная проба воды горячей, отобранной из водопроводного 
крана в столовой по исследованным микробиологическим показателям, 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водопроводного крана в 
столовой по исследованному санитарно-химическому показателю pH, не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

Экспертное заключе
по результатам лабораторных исследований и испытаний

№ 163-ЛИ от 28.06.2016г.

!КЦИИ

Михалева Т.Ю.

России.

Код формы: ОИ 6.38, изд.1 
Стр. 1 из 2

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) 
№ 163-ЛИ от 28.06.2016 г.



водоснабжения». По остальным санитарно-химическим показателям данная проба 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований жет быть частично воспроизведено без
письменного разрешения органа инспекции

Ф.И.О., подпись эксперта: / Долгих Е.В./
( Ф И О )

№ 163-ЛИ от 28.06.2016 г.
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) Код формы: ОИ 6.38, изд.1 

Стр. 2 из 2



Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального медико -би ол оги ч еск ого  агентства»

П ротивочум ная станция

И С П Ы ТА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский 
район, р.п, Кольцово, АБК , корпус 14 
Тел/факс (383)306-72-01 
E-mail: msch163@fmbamail.ru 
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756 
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  469
от 27.06.2016 г.

1 С ведения о Заказчике
1.1 Наименование МУЭП «Промтехэнерго»
1.2 Адрес 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2 С ведения об объекте
2.1 Наименование объекта МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат №21»
2.2 Адрес объекта 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок 

Кольцово, 30а
3 С ведения о пробе (образце)
3.1 Место (адрес) отбора Столовая, водопроводный кран
3.2 Наименование Вода горячая
3.3 Код 01004
3.4 Изготовитель 

(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка Стерильная бутылка; пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) Спецмарка
3.8
3.9

Объём (количество) 2*0,5 Ед. изм. Л

Дата и время отбора 21.06.2016 г. | 9 1 Час 1 10 | Мин
3.10 Ф И.О., должность отбиравшего 

пробу; наименование организации
Помощник врача по ОТ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О,В.

3.11 У словия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6°С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 21.06.2016 г. 1 10 | Час | 30 I Мин
3.14 НД на метод отбора ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012
3.15 Нормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения

Аттестат аккредитации 
RA.RU.21 А323 
от 09.03.2016 г

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
рных исследований не может быть частично воспроизведён без письме^щ) 

i ответственною за оформление данного протоколу: 
цельного лабораторного центра

разрешения ИЛЦ.
/Рындюк А.В./ 

ихалева Т.Ю./

сследовании Код формы: III 1.6.02. изд. 1 
С 1 р 1 из 3
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Бактериологические исследования
Место проведения исследований Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА

Номер направления № 450

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06Л6 10 Час 30 мин

Даты проведения исследований Начало 21.06.16 Окончание 24.06.16

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень

Ед. изм.
НД на метод 
исследований

01004 Вода горячая
Общее микробное число 0 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018 -01

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 
100 мл

Отсутствие в 
100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные колиформные 

бактерии
Не обнаружены в 

100 мл
Отсутствие в 

100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения Лабораторный номер 882

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Протокол лабораторных исследований Кол формы: III 1.6.02. изд.1
№ 469 от 27.06.2016 г. С 1 р 2 из 3



Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования
Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 450

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06.2016 г 11 час 30 мин

Даты проведения исследований Начало 21.06.2016 г Окончание 22.06.2016 г

Средства 1 . Весы лабораторные электронные Св. № 193754 от 03.12.2015 г до 03.12.2016 г
измерений

2.
МВ 210-А,№ 24625082 
Спектрофотометр UNICO 1201, 
№ WP 0701094 Св. № 163836 от 26.08.2015 г до 26.08.2016 г

3. Мономер «Анион-7000», 
№ 176 Св. № 186465 от 30.11.2015 г ДО 30.11.2016 г

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

01004

Вода горячая
Запах 0/0 2 балл ГОСТ 3351-74

Мутность менее 0,8 1,5 мг/дм3 ГОСТ 3351-74

Цветность 11,28 ±2,26 20 градус
цветности ГОСТ 31868-2012

_________ PH__________ 9,2 ±0,1 6 -9 единица pH РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола:

! Протокол лабораторных исследований Код формы: ПП.6.02, изд.1
№ 469 от 27.06.2016 г. Стр 3 из 3



Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»

Противочумная станция

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
р.и. Кольцово,АБК, корпус 14 
Тел/факс: 336-72-01
ОКНО 08626609, ОГРН 1025404355756 
ИНН/КПП 5433108691/543301001 
E-mail: rosch 163@finbamail.m

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ 
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 164-ЛИ от 28.06.2016г.

1. Наименование образца (пробы): вода холодная питьевая
2. Дата изготовления *:
3. Изготовитель *:
4. Объем партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: ЦТП «Новоборский».
7. Адрес объекта: 630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово, м-н
Новоборский.
8. Место отбора: машинный зал, водопроводный кран.
9. Для экспертизы представлены документы: протокол лабораторных 
исследований № 470 от 27.06.2016г. выдан ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА
России.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Заключение: Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной в 
машинном зале ЦТП «Новоборский», *  по исследованным микробиологическим и 
санитарно-химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 
01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный 9 /йразец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (эвдьпший) не может быть частично воспроизведено без
письменного разрешения органа инспекции

Ф.И.О., подпись эксперта: _______ ______________________  / Долгих Е.В./
/ Г }? Н !И С Ь ) ( Ф И О )

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) 
№ 164-ЛИ от 28.06.2016 г.

Код формы: ОИ 6.38. изд. 1 
Стр. 1 из 1



Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального медико -би ол огическ ого агентства»

П ротивочум ная станция

И С П Ы ТА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  Л А БО РА Т О РН Ы Й  ЦЕН ТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
630559, Новосибирская область, Новосибирский RA.RU.21A323
район, р.п. Кольцово, А БК , корпус 14 от 09.03.2016 г
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  470
от 27.06.2016 г.

1
1.1
1.2

С ведения о Заказчике
Наименование МУЭП «Промтехэнерго»
/Адрес 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2 1 ведения об объекте
2.1 Наименование объекта ЦТП «Новоборский»
2.2 Адрес объекта 630559. Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, м-н Новоборский
3 С ведения о пробе (образце) |
3.1 Место (адрес) отбора Машинный зал, водопроводный кран
3.2 Наименование Вода холодная питьевая
3.3 Код 01005
3.4 Изготовитель 

(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6
3.7

Тара, упаковка Стерильная бутылка; пластиковая бутылка
Объем партии (при необходим) Спецмарка

3.8 Объём (количество) 2*6,5 Ед. изм. Л

3.9 Д ат  и время отбора 21.06.2016 г. 1 9 1 Час [ 20 1 Мин
3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего 

пробу; наименование организации
Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.

3.11 Условия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6 °С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 21.06.2016 г. | 10 1 Час 1 30 | Мин
3.14 НД на метод отбора ГОС Т 31942-2012; ГОСТ 31862-2012
3.15 Нормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
заторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

ица ответственного за оформление данного протоко, 
тательного лабораторного центра

IX исследовании 
016г.

/Рындюк А.В./
ева Т.Ю./

Код формы: ПП.6.02, изд.1 
Стр 1 из 1
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Б актериологические исследования

Место проведения исследований Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА

Номер направления №451

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06Л6 10 Час 30 мин

Даты проведения исследований Начало 21.06Л6 Окончание 24.06Л6

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень

Ед. изм.
НД на метод 
исследований

01005 Вода холодная питьевая
Общее микробное число 0 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 
100 мл

Отсутствие в 
100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018 -01

Термотолерантные колиформные 

бактерии
Не обнаружены в 

100 мл
Отсутствие в 

100 мл

Обн./не 
обн.в 100

мл
МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения Лабораторный номер 883

2

Протокол лабораторных исследований Код формы: 1111.6.02. изд.1
№ 470 от 27.06.2016 г. С гр 2 из 3



Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования
Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 451

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06.2016 г 11 час 30 мин

Даты проведения исследований Начало 21.06.2016 г Окончание 22.06.2016 г

Средства 1. Весы лабораторные электронные Св. № 193754 ОТ 03.12.2015 г ДО 03.12.2016 г
измерений

2.
МВ 210-А,№ 24625082 
Спектрофотометр UNICO 1201, 
№ WP 0701094 Св. № 163836 от 26.08.2015 г ДО 26.08.2016 г

3. Мономер «Анион-7000», 
№ 176 Св. № 186465 от 30.11.2015 г ДО 30.1 1.2016 г

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

01005

Вода холодная 
питьевая

Запах 0/0 2 балл ГОСТ 3351-74
Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74

Мутность менее 0,8 1,5 мг/дм^ ГОСТ 3351-74

Цветность 5,12 ± 1,54 20 градус
цветности ГОСТ 31868-2012

pH 7,7 ±0,1 6 -9 единица pH РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения

Протокол лабораторных исследований Код формы: ПП.6.02, изд.1
№ 470 от 27.06.2016 г. Стр3 из 3



Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»

Противочумная станция

Федеральное медико-биологическое агентство России

Юридический адрес:
630559. РФ, Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
р.п. Кольцово.АБК, корпус 14 
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756 
ИНН/КПП 5433108691/543301001 
E-mail: msch 163@frnbarnail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Экспертное заключение 
по результатам лабораторных исследований и испытаний

№ 165-ЛИ от 28.06.2016г.

1.
2.
3.
4.
5.
6. 

7.

Наименование образца (пробы): вода горячая 
Дата изготовления *:
Изготовитель *:
Объем партии *:
Цель отбора: производственный контроль 
Наименование объекта: ЦТП «Новоборский».
Адрес объекта: 630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово, м-н 

Новоборский.
8. Место отбора: машинный зал, водопроводный кран.
9. Для экспертизы представлены документы: протокол лабораторных 
исследований № 471 от 27.06.2016г. выдан ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА
России.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Заключение: Представленная проба воды горячей, отобранной в машинном зале 
ЦТП «Новоборский», по исследованным микробиологическим и санитарно
химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный обра
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний 
письменного разрешения органа инспекции

гне может быть частично воспроизведено оез

^иодпиот) / (ФИО)

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) ■ Код формы: ОИ 6.38, изд. 1
.V' 165-ЛИ от 28.06.2016 г .’ i Стр. 1 из 1

mailto:163@frnbarnail.ru


Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального медико -биологическ ого агентства»

П ротивочум ная станция

И С П Ы ТА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  Л А БО РА Т О РН Ы Й  ЦЕН ТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский 
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14 
Тел/факс (383)306-72-01 
E-mail: msch163@fmbamail.ru 
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756 
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  4 7 1
от 27.06.2016 г.

1
1.1

С ведения о Заказчике
Наименование МУЭП «Промтехэнерго»

1.2 Адрес 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 
АТС

1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2
2.1

С ведения об объекте
Наименование объекта ЦТП «Новоборский»

2.2 Адрес объекта 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, м-н Новоборский
3 С ведения о пробе (образце)
3.1 Место (адрес) отбора Машинный зал, водопроводный кран

! 3.2 Наименование Вода горячая
| 3.3 
:.3.4....

Код 01006
Изготовитель 
(наименование, адрес)

! 3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка Стерильная бутылка; пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) Спецмарка 1

: 3.8 Объём (количество) 2*0.5 Ед. изм. | л
1 3.9 Дата и время отбора 21.06.2016 г. | 9 | Час | 20 1 Мин

3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего 
пробу; наименование организации

Помощник врача по ОТ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.

| 3.11 Условия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6 °С
1 3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

; 3.13 Дата и время доставки в ИЛ11 21.06.2016 г. 1 10 f Час 1 30 Мин
3.14 НД на метод отбора 1 ОСТ 31942-2012; 1 ОСТ 31862-2012

| 3.15 Нормативный документ 
регламентирующий

СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения

Аттестат аккредитации 
RA.RU.21 А323 
от 09.03.2016 г

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф. И.О.,--подпись лица ответственного за оформление данного протоко.

Ь  ' " • ' NовЬ/Щ£ЛЬ Испытательного лабораторного центра_______
, 7$ , 3 ?
#  4-

Жгр о
о О о

cv\4ecv

/Рындюк А.В./
л

рзбдпись^
ева Т.Ю./

(I

ЧиоОО^

\  х 1 ...Т....' ...... ......

абораторных]исследований Код формы: ПП.6.02, изд.1
>7,06.201</ ....../ г. j Стр 1 из 1

J J  он ;
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Бактериологические исследования

Место проведения исследований Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА

Номер направления № 452

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06Л6 10 Час 30 МИН

Даты проведения исследований Начало j 21.06Л6 Окончание 24.06Л6

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень

Ед. изм.
НД на метод 
исследований

01006 Вода горячая
Общее микробное число 0 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 
100 мл

Отсутствие в 
100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018 -01

Термотолерантные колиформные 

бактерии
Не обнаружены в 

100 мл
Отсутствие в 

100 мл

Обн./не 
обн.в 100

мл
МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения Лабораторный номер 884

■а

Протокол лабораторных исследований Кол формы: HI 1.6.02. изд.1
№ 471 от 27.06.2016 г. Стр 2 из 3



Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования
Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 452

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06.2016 г 11 | час 30 мин

Даты проведения исследований Начало 21.06.2016 г Окончание 22.06.2016 г

Средства 1. Весы лабораторные электронные Св. № 193754 ОТ 03.12.2015 г ДО 03.12.2016 г
измерений

2.
МВ 2 10-А,№ 24625082 
Спектрофотометр LTN ICO 1201, 
№ WP 0701094 Св. № 163836 от 26.08.2015 г до 26.08.2016 г

3. Иономер «Анион-7000», 
№ 176 Св. № 186465 от 30.11.2015 г до 30.11.2016 г

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

01006

Вода горячая
Запах 0/0 2 балл ГОСТ 3351-74

Мутность менее 0,8 1,5 мг/дм'’ ГОСТ 3351-74

Цветность 5,47 ± 1,64 20 градус
цветности ГОСТ 31868-2012

pH 7,8 ±0,1 6 -9 единица pH РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения

Протокол лабораторных исследований Код формы: ПП.6.02. изд. 1
№471 о г 27.06.20161 . Стр 3 из 3



Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»

Противочумная станция

Новосибирский район, 
р.п. Кольцово,АБК, корпус 14 
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756 
ИНН/КПП 5433108691/543301001 
E-mail: msch 163@fmbamail.ru

1. Наименование образца (пробы): вода холодная питьевая
2. Дата изготовления *:
3. Изготовитель *:
4. Объем партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: ЦТП «Кольцово».
7. Адрес объекта: 630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово.
8. Место отбора: ремонтная база, водопроводный кран.
9. Для экспертизы представлены документы: протокол лабораторных
исследований № 472 от 27.06.2016г. выдан ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА

10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН
2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Заключение: Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной из 
водопроводного крана на ремонтной базе ЦТП «Кольцово», по исследованным 
микробиологическим и санитарно-'химическим показателям, соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения». *

Примечание: Экспертное заключение расщ
Экспертное заключение по результатам лаборато] 'ично воспроизведено оез
письменного разрешения органа инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,

А Т Т Е С Т А Т  А К К Р Е Д И Т А Ц И И  

RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Экспертное заключ!
по результатам лабораторных исследований и испытаний

№ 166-ЛИ от 28.06.2016г.

Михалева Т.Ю.

России.

Ф.И.О., подпись эксперта: / Долгих Е.В./
(ФИО)

Код формы: ОИ 6.38, изд.1 
Стр. 1 из 1

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) 
№ 166-ЛИ от 28.06.2016 г.

mailto:163@fmbamail.ru


Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть Л» 163 Ф едерального медико -биологическ ого агентства»

П ротивочум ная станция

И С П Ы ТА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
630559, Новосибирская область, Новосибирский RA.RU.21A323
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14 от 09.03.2016 г
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  472
от 27.06.2016 г.

1 С ведения о Заказчике
1.1 Наименование МУЭП «Промтехэнерго»
1.2 Адрес 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2 С ведения об объекте
2.1 Наименование объекта ЦТП «Кольцово»
2.2 Адрес объекта 630559. Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово
3

........... .
С ведения о пробе (образце)

3.1 Место (адрес) отбора Ремонтная база, водопроводный кран
3.2
3.3

Наименование Вода холодная питьевая
Код 01007

3.4

3.5

Изготовитель 
(наименование, адрес)
Дата изготовления (розлива):

3.6 1 ара, упаковка Стерильная бутылка; пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) 1 Спецмарка
3.8 Объём (количество) 1*0,5; 1*0,5 1 Ед. изм. 1 л
3.9
3.10

Дата и время отбора 21.06.2016 г. 1 9 | Час 1 30 1 Мин
Ф.И.О., должность отбиравшего 
пробу; наименование организации

Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.

3.11 Условия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6 °С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дача и время доставки в ИЛЦ 21.06.2016 1 . ! 10 1 Час | 30 : Мин
3.14 11Д на метод отбора ГОС1 31942-2012; ГОСТ 31862-2012
3.15 11ормативный документ СанПиН 2.1.4.1074-01

регламентирующий
4 Дополнительные сведения

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

mailto:msch163@fmbamail.ru


Бактериологические исследования

Место проведения исследований Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА

Номер направления №453

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06Л6 10 Час 30 мин

Даты проведения исследований Начало 21.06Л6 Окончание 24.06Л6

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень

Ед. изм.
НД на метод 
исследований

01007 Вода холодная питьевая
Общее микробное число 0 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 
100 мл

Отсутствие в 
100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018 -01

Термотолерантные колиформные 

бактерии
Не обнаружены в 

100 мл
Отсутствие в 

100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения Лабораторный номер 885

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Протокол лабораторных исследований Код формы: ПП.6.02. изд.1
№ 472 01 27.06.2016 г. С гр 2 из 3



Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования
Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 453

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06.2016 г 11 | час 30 мин

Даты проведения исследований Начало 21.06.2016 г Окончание 22.06.2016 г

Средства 1. Весы лабораторные электронные Св. № 193754 ОТ 03.12.2015 г ДО 03.12.2016 г
измерений

2.
МВ 210-А,№ 24625082 
Спектрофотометр UNICO 1201, 
№ WP 0701094 Св. № 163836 от 26.08.2015 г до 26.08.2016 г

3. Мономер «Анион-7000», 
№ 176 Св. № 186465 от 30.11.2015 г до 30.11.2016 г

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

01007

Вода холодная 
питьевая

Запах 0/0 2 балл ГОСТ 3351-74
Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74

Мутность менее 0,8 1,5 мг/д\г’ ГОСТ 3351-74

Цветность 11,51 ±2,30 20 градус
цветности ГОСТ 31868-2012

pH 7,6 ±0,1 6 -9 единица pH РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения

Протокол лабораторных исследований Код формы: 1111.6.02. изд. 1
№ 472 от 27.06.2016 г. Стр 3 из 3
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Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»

Противочумная станция

Новосибирский район, 
р.п. Кольцово,АБК, корпус 14 
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756 
ИНН/КПП 5433108691/543301001 
E-mail: msch 163@finbamail.ru

1. Наименование образца (пробы): вода горячая
2. Дата изготовления *:
3. Изготовитель *:
4. Объем партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: ЦТП «Кольцово».
7. Адрес объекта: 630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово.
8. Место отбора: ремонтная база, водопроводный кран.
9. Для экспертизы представлены документы: протокол лабораторных
исследований № 473 от 27.06.2016г. выдан ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА

10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН
2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Заключение: Представленная проба воды горячей, отобранной из водопроводного 
крана на ремонтной базе ЦТП «Кольцово», по исследованным микробиологическим 
показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водопроводного крана на 
ремонтной базе ЦТП «Кольцово» по исследованному санитарно-химическому 
показателю pH, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ 
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний

№ 167-ЛИ от 28.06.2016г.

России.

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) 
№ 167-ЛИ от 28.06.2016 г.

Код формы: ОИ 6.38, изд.1 
Стр. 1 из 2

mailto:msch_163@finbamail.ru


пасности систем горячего водоснабжения». По остальным санитарно- 
мическим показателям данная проба соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний)^ ; может быть частично воспроизведено без
письменного разрешения органа инспекции

Ф.И.О., подпись эксперта: / Долгих Е.В./
( Ф И О )

Экспертное заключение по результатам 
№ 167-Л И от 28.06.2016 г.

лабораторных исследований (испытаний) Код формы: ОИ 6.38, изд.1
Стр. 2 из 2



Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального медико -би ол огическ ого агентства»

П ротивочум ная станция

И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес: Аттестат аккредитации
630559, Новосибирская область, Новосибирский RA.RU.21A323
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14 от 09.03.2016 г
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch 163®fmbamail. ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  473
от 27.06.2016 г.

1
1.1
1.2
1.3
1.4

С ведения о Заказчике
1 ^именование МУЭП «Промтехэнерго»
Адрес 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 

АТС
Цель исследований ПК
Основание (наименование, 
номер документа)

Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2
2.1

С ведения об объекте
Наименование объекта 1 П'П «Кольцово»

2.2 Адрес объекта 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово
3
3.1
3.2
3.3

('ведения о пробе (образце)
Место (адрес) отбора Ремонтная база, водопроводный кран
Наименование Вода горячая
Код 01008

3.4

3.5

Изготовитель 
(наименование, адрес)
Дата изготовления (розлива):

3.6
3.7

Тара, упаковка Стерильная бутылка; пластиковая бутылка
Объём партии (при необходим) Спецмарка

3.8 Объём (количество) 2*0,5 Ед. изм. Л

3.9
3.10

3.11

Дата и время о тбора 21.06.2016 г. 1 9 1 Час 1 30 1 Мин
Ф.И.О.. должность отбиравшею 
пробу; наименование организации

Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.

Условия доставки Сумка-холодильник + I Наличие консервантов - Температура +6 °С
3.12 Условия отбора проб Температура 1 Температура воды - 

окружающей среды -
3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 21.06.2016 г. I  10 1  Час | 30 i  Мин
3.14 НД на метод отбора ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012
3.15 Нормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О.,_шдпись лица ответственного за оформление данного протокола:

вдтель Испытател ыюго лабораторного центра________ х
на я

Йбора]г§р®ъй)исследований

/Рындюк А. В./ 
алева Т.Ю./

Код формы: ПГ1.6.02. изд.1 
Стр 1 из 1



Бактериологические исследования

Место проведения исследований Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА

Номер направления № 454

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06.16 10 | Час 30 МИН

Даты проведения исследований Начало 21.06.16 Окончание 24.06.16

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень

Ед. и гм.
НД на метод 
исследований

01008 Вода горячая
Общее микробное число 0 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 
100 мл

Отсутствие в 
100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018 -01

Термотолерантные колиформные 

бактерии
Не обнаружены в 

100 мл
Отсутствие в 

100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения Лабораторный номер 886

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Протокол лабораторных исследований 
№ 4 7 6  от 27.06.2016 г.

Код формы: I II 1.6.02. изд. 1 
С т р 2 из 3



Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования
Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 454

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06.2016 г 11 час 30 мин

Даты проведения исследований Начало 21.06.2016 г Окончание 22.06.2016 г

Средства 1. Весы лабораторные электронные Св. № 193754 ОТ 03.12.2015 г ДО 03.12.2016 г
измерений

2.
МВ 210-А,№ 24625082 
Спектрофотометр UNICO 1201, 
№ WP 0701094 Св. № 163836 от 26.08.2015 г до 26.08.2016 г

3. Иономер «Анион-7000», Св. № 186465 от 30.11.2015 г ДО 30.11.2016 г

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

01008

Вода горячая
Запах 0/0 2 балл ГОСТ 3351-74

Мутность менее 0,8 1,5 мг/дм3 ГОСТ 3351-74

Цветность 8,49 ±2,55 20 градус
цветности ГОСТ 31868-2012

pH 9,1 ±0,1 6 -9 единица pH РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола:

а?

Протокол лабораторных исследований Код формы: ГП 1.6.02. изд. 1
№ 473 от 27.06.2016 г. С гр 3 из 3



Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»

Противочумная станция

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
р.п. Кольцово,АБК, корпус 14 
Тел/факс: 336-72-01
ОКНО 08626609. ОГРН 1025404355756 
ИНН/КПП 5433108691/543301001 
E-mail: msch 163@,fmbamail.ru

А Т Т Е С Т А Т  А К К Р Е Д И Т А Ц И И

RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 168-ЛИ от 28.06.2016г.

1. Наименование образца (пробы): вода холодная питьевая
2. Дата изготовления *:
3. Изготовитель *:
4. Объем партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: ООО «Автосервис».
7. Адрес объекта: 630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово.
8. Место отбора: санитарный узел, водопроводный кран.
9. Для экспертизы представлены документы: протокол лабораторных 
исследований № 474 от 27.06.2016г. выдан ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА 
России.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН
2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Заключение: Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной в 
санитарном узле- ООО •«< Автосервис», по исследованным микробиологическим и 
санитарно-химическим показателям, собтветствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 
01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
'Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) нелюжет быть частично воспроизведено без 
письменного разрешения органа инспекции

Ф.И.О., подпись эксперта: _________ У /  ____________  /  Долгих Е.В./
( П о « й Г /  (Ф И О )

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытании) 
№ 168-ЛИ от 28.06.2016 г.

Код формы: ОИ 6.38. изд. 1 
Стр. 1 из 1



Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального медико -би ол оги ч еск ого  агентства»

П ротивочум ная станция

И С П Ы ТА Т ЕЛ Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский 
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14 
Тел/факс (383)306-72-01 
E-mail: msch163@fmbamail.ru 
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756 
ИНН/КПП 5433108691/543301001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  474
от 27.06.2016 г.

1 С ведения о Заказчике
1.1 Наименование МУЭП «Промтехэнерго»
1.2 Адрес 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2 С ведения об объекте
2.1 Наименование объекта ООО «Автосервис»
2.2 Адрес объекта 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок 

Кольцово
3 С ведения о пробе (образце)
3.1 Место (адрес) отбора Санитарный узел, водопроводный кран
3.2 Наименование Вода холодная питьевая
3.3 Код 01009
3.4 Изготовитель 

(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка Стерильная бутылка; пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) Спецмарка
3.8 Объём (количество) 2*0,5 Ьд. изм. л
3.9 Дата и время отбора 21.06.2016 г. | 9 j Час | 40 ! Мин
3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего 

пробу; наименование организации
Помощник врача по ОТ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.

3.11 Условия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6 °С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 21.06.2016 г. | 10 1 Час ! 30 1 Мин
3.14 НД на метод отбора ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012
3.15 Нормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения

Аттестат аккредитации 
RA.RU.21 А323 
от 09.03.2016 г

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменно™ 

иодййе^ лица ответственного за оформление данного протокола;
7 fj i ,/8^0»Й8й«адСЙ^амтательного лабораторного центра
Ь ,c^*o;V’A  -is А

.
гркол j : исследовании 

16 г.

разрешения ИЛЦ.

ИиоЭОС
он 'A O' г

/Рындюк А.В./
'алева Т.Ю./

НО)

Код формы: 1II 1.6.02. изд. 1 
Сл р 1 из 3

mailto:msch163@fmbamail.ru


Б актериологические исследования

Место проведения исследований Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА

Номер направления №455

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06Л6 10 Час 30 МИН

Даты проведения исследований Начало ] 21.06Л 6
i

Окончание 24.06.16

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень

Ед. изм.
НД на метод 
исследований

01009 Вода холодная питьевая
Общее микробное число 0 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018 -01

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 
100 мл

Отсутствие в 
100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные колиформные 

бактерии
Не обнаружены в 

100 мл
Отсутствие в 

100 мл

Обн./не 
обн.в 100

мл
МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения Лабораторный номер 887

Протокол лабораторных исследований Код формы: ПП.6.02, изд. 1
№ 474 от 27.06.2016 г. Стр 2 из 3



Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования
Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 455

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06.2016 г 11 I час 30 мин

Даты проведения исследований Начало | 21.06.2016 г Окончание 22.06.2016 г

Средства 1. Весы лабораторные электронные Св. № 193754 от 03.12.2015 г до 03.12.2016 г
измерений

2.
МВ 210-А,№ 24625082 
Спектрофотометр UNICO 1201, 
№ WP 0701094 Св. № 163836 от 26.08.2015 г до 26.08.2016 г

3. Иономер «Анион-7000», Св. № 186465 от 30.11.2015 г ДО 30.11.2016 г

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

01009

Вода холодная 
питьевая

Запах 0/0 2 балл ГОСТ 3351-74
Привкус 1 2 балл ГОСТ 3351-74

Мутность менее 0,8 1,5 мг/дм3 ГОСТ 3351-74

Цветность 10,93 ±2,19 20 градус
цветности ГОСТ 31868-2012

pH 7,6 ±0,1 6 -9 единица pH РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения

Протокол лабораторных исследований Код формы: ПП.6.02, изд. 1
№ 474 от 27.06.2016 г. Стр 3 из 3



Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»

Противочумная станция

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
р.п. Колыдово,АБК, корпус 14 
Тел/факс: 336-72-01
ОКНО 08626609. ОГРН 1025404355756 
ИНН/КПП 5433108691/543301001 
E-mail: mschl63@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ 
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 169-ЛИ от 28.06.2016г.

1. Наименование образца (пробы): вода горячая
2. Дата изготовления *:
3. Изготовитель *:
4. Объем партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: ООО «Автосервис».
7. Адрес объекта: 630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово.
8. Место отбора: санитарный узел, водопроводный кран.
9. Для экспертизы представлены документы: протокол лабораторных
исследований № 475 от 27.06.2016г. выдан ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА
России.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН
2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Заключение: Представленная проба воды горячей, отобранной в санитарном узле 
ООО «Автосервис», по исследованным микробиологическим показателям, 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной в санитарном узле ООО 
«Автосервис» по исследованному санитарно-химическому показателю pH, не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) : Код формы: ОИ 6.38, изд.1
№ 169-ЛИ от 28.06.2016 г. : Стр. 1 из 2

mailto:mschl63@fmbamail.ru


оснабжения». По остальным санитарно-химическим показателям данная проба 
©ответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без 
письменного разрешения органа инспекции

Ф.И.О., подпись эксперта: / Долгих Е.В./
(ФИО)

Экспертное заключение гю результатам лабораторных исследований (испытаний) 
№ 169-Л И от 28.06.2016 г.

Код формы: ОН 6.38. изд. 1 
Стр. 2 из 2



Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
«М едико-санитарная часть №  163 Ф едерального м едико -би ол оги ч еск ого  агентства»

П ротивочум ная станция

И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А Б О РА Т О РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский 
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14 
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: mschl 63@fmbamaii.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации 
RA.RU.21A323 
от 09.03.2016 т

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №  475
от 27.06.2016 г.

1 С ведения о Заказчике
1.1 Наименование МУЭП «Промтехэнерго»
1.2 Адрес 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, 

АТС
1.3 Цель исследований ПК
1.4 Основание (наименование, 

номер документа)
Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.

2 С ведения об объекте
2.1 Наименование объекта ООО «Автосервис»
2.2 Адрес объекта 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок 

Кольцово
^3 С ведения о пробе (образце)

3.1 Место (адрес) отбора Санитарный узел, водопроводный кран
3.2 Наименование Вода горячая
3.3 Код ОКНО
3.4 Изготовитель 

(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка Стерильная бутылка; пластиковая бутылка
3.7 Объём партии (при необходим) ! Спецмарка
3.8 Объём (количество) 2*0,5 1 Ед. изм. Л

3.9 Дата и время отбора 21.06.2016 г. 9 1 Час 40 I Мин
3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего 

пробу; наименование организации
Помощник врача по ОТ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.

3.11 Условия доставки Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6 °С
3.12 Условия отбора проб Температура 

окружающей среды -
Температура воды -

3.13 Дата и время доставки в ИЛЦ 21.06.2016 г. 1 10 1 Час ! 30 1 Мин
3.14 НД па метод отбора ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012
3.15 Нормативный документ 

регламентирующий
СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец; 
Д1рт>ТШ?Цд-»щбораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменн 

подпись лица ответственного за оформление данного протокола: ^ 
ытательного лабораторного центра

ных исследовании 
,2016 г.

разрешения ИЛЦ.
/Рындюк А.В./

ихалева Т.Ю./
( ф и о :

Код формы: 
Стр 1 из 3
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Б актериологические исследования

Место проведения исследований Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА

Номер направления №456

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06.16 10 Час 30 мин

Даты проведения исследований Начало 21.06.16 Окончание 24.06.16

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень

Ед. изм.
НД на метод 
исследований

01010 Вода горячая
Общее микробное число 0 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018 -01

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 
100 мл

Отсутствие в 
100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018 -01

Термотолерантные колиформные 

бактерии
Не обнаружены в 

100 мл
Отсутствие в 

100 мл

Обн./не 
обн.в 100 

мл
МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения Лабораторный номер 888

Лицо, ответственное за оформление протокола:

л

Протокол лабораторных исследований 
№ 475...от....27.06.2016 г.

Код формы: I!! 1.6.02. изд.1 
Стр 2 из 3



Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования
Место проведения исследований Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 

ФМБА России

Номер направления 456

Дата и время поступления пробы в 
лабораторию

21.06.2016 г 11 ! час!
I

30 мин

Даты проведения исследований Начало 21.06.2016 г Окончание 22.06.2016 г

Средства 1. Весы лабораторные электронные Св. № 193754 ОТ 03.12.2015 г ДО 03.12.2016 г
измерений

2.
МВ 2 10-А,№ 24625082 
Спектрофотометр UNICO 1201, 
№ W P 0701094 Св. № 163836 от 26.08.2015 г до 26.08.2016 г

3. Иономер «Анион-7000», 
№ 176

С в . № 186465 от 30.11.2015 г ДО 30.11.2016 г

Код
пробы

Наименование пробы/ 
показатели

Результаты
исследований,
погрешность

Допустимый
уровень Ед. изм. НД на метод 

исследований

01010

Вода горячая
Запах 0/0 2 балл ГОСТ 3351-74

Мутность менее 0,8 1,5 мг/дм3 ГОСТ 3351-74

Цветность 8,49 ±2,55 20 градус
цветности ГОСТ 31868-2012

pH 9,1 ±0,1 6 -9 единица pH РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения

2

Протокол лабораторных исследований Код формы: ПГ1.6.02. изд.1
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